
Uyarılar
   -Cihazı tarafımızdan belirtilen talimatlara uygun 
şekilde kullanınız.
   -Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve 
operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesiciyi, cihaz için bağlantıyı 
kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Cihazın Bakımı
    Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan 
ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın 
gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak 
cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer 
kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği 
bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji 
verip çalıştığından emin olun.

DİJİTAL FLAŞÖR RÖLESİ

    ERV-09D flaşör rölesi iki zamanlı (on-off) kontrol gereken yerlerde (sanayi, konut, 
fabrika vb.) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Genel
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Teknik Bilgiler
Çalışma Gerilimi (A1-A2) 100-240V AC 50/60Hz.:

Çalışma Gerilimi (A2-A3)

Çalışma Frekansı

12V DC (A2(-), A3(+))

50/60 Hz.

:

:

Çalışma Gücü <6VA:

Çalışma Sıcaklığı -20°C.....+55°C:

Çalışma Zaman Aralığı 0,1 sn. - 99 dk.:

Gösterge 2x2 LED Display, 1x LED.:

Bağlantı Şekli Klemens rayına montaj:

Ağırlık <80gr.:

Kontak 5A 250V AC Rezistif Yük:

Çalışma İrtifası <2000m:

Kablo Çapı 2,5mm²:

    Ekran : Zaman ayarı yaparken ve ayarlanan zaman geri sayarken burada 
gösterilir. Çalışma süresi dakika cinsinden ayarlanmışsa, cihaz zaman sayarken 
displaylerin en sağındaki nokta yanıp söner. ON displayi çalışma zamanını, OFF 
displayi ise bekleme zamanını göstermek için ayrılmıştır.     

    “ON” Düğmesi : Çalışma Zaman dilimini ayarlamak için kullanılır. Zaman dilimi 
9.9 sn., 99 sn., 9.9 dk. ve 99 dakika olarak ayarlanabilir. 

    “OFF” Düğmesi : Bekleme Zaman dilimini ayarlamak için kullanılır. Zaman dilimi 
9.9 sn., 99 sn., 9.9 dk. ve 99 dakika olarak ayarlanabilir.

    “ton” Düğmesi : Çalışma Zamanını ayarlamak için kullanılır. Çalışma zamanı, 
seçilen zaman dilimine göre saniye veya dakika cinsinden ayarlanabilir. “ton” 
zamanı ayarlanırken, ayarlanan değer “ON” displayinde (üstteki ekranda) gösterilir. 

    “toff” Düğmesi : Bekleme Zamanını ayarlamak için kullanılır. Bekleme zamanı, 
seçilen zaman dilimine göre saniye veya dakika cinsinden ayarlanabilir. “toff” 
zamanı ayarlanırken, ayarlanan değer “OFF” displayinde (alttaki ekranda) gösterilir. 

    OUT Ledi : Cihaz röleyi çektiğinde bu led yanar. 

Cihazın Kullanımı ve Çalışma Prensibi

Teknik Destek: 0850 202 20 24

Örnek Çalışma Senaryosu
    Çalışma (on) zamanı: 60 dakika, Bekleme (off) zamanı: 30 saniye olacak şekilde 
ayarlayalım.

Çalışma zamanını 60 dakika olarak ayarlamak için, “ON” düğmesi “D” yazan kısıma 
(üstteki ekranda“99.” olarak görünecektir.) “ton” düğmesi ise ekranda (üstteki ekran) 
60 değerini görene kadar çevirelim.

Bekleme zamanını 30 saniye olarak ayarlamak için, “OFF” düğmesi “B” yazan kısıma 
(alttaki ekranda “99" olarak görünecektir.)“toff” düğmesi ise ekranda (alttaki ekran) 
30 değerini görene kadar çevirelim.

Bu ayar yapıldıktan sonra cihaz ilk olarak “ON” zamanını saymaya başlar, “ON” 
displayinde on zamanı için kalan değer görüntülenir ve “OUT” ledi yanar, röle çıkışı 3 
(NO) numaralı kontaktadır. “ON” zamanı dolduğunda, cihaz “OFF” zamanını saymaya 
başlar, “OFF” displayinde off zamanı için kalan değer görüntülenir ve “OUT” ledi 
söner, röle çıkışı 1 (NC) numaralı kontaktadır. Cihaz, enerjisi kesilene kadar yukarıda 
anlatıldığı gibi çalışmaya devam eder.
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Bağlantı Şeması
1- Cihaz enerjili 
iken“ON” ve/veya “OFF” 
düğmeleri ile zaman 
dilimi değiştirilirse, 
değiştirilen zaman 
diliminin geçerli olması 
için cihazın enerjisinin 
kesilerek tekrar enerji 
verilmesi gerekir.

2- Cihaz zaman sayarken 
“ton” ve/veya “toff” 
düğmeleri ile zaman 
değiştirilirse, cihaz 
ayarlanan yeni zamanı 
saymaya devam eder.

Not

Kademe Değerleri
A : 9.9 saniye
B : 99 saniye
C : 9.9 dakika
D : 99 dakika
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Warnings
-Please use the device according to the manual.
 -Don’t use the device in wet.
 -Include a switch and circuit breaker in the assembly.
 -Put the switch and circuit breaker nearby the device, 
operator can reach easily.
 -Mark the switch and circuit breaker as releasing 
connection for device.

Maintenance
    Switch off the device and release from
connections. Clean the trunk of device with a
swab. Don’t use any conductor or chemical
might damage the device. Make sure device
works after cleaning.

DIGITAL FLASHER RELAY

    The ERV-09D flasher relay is designed to be used in places (industry, residence, 
factory, etc.) where two-time (on-off) control is required.

General
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Technical Specifications
Operating Voltage (A1-A2) 100-240V AC 50/60Hz.:

Operating Voltage (A2-A3)

Operating Frequnecy

12V DC (A2(-), A3(+))

50/60 Hz.

:

:

Operating Power <6VA:

Operating Temperature -20°C.....+55°C:

Operating Time Interval 0,1 sec. - 99 min.:

Display 2x2 LED Display, 1x LED.:

Connection Type Mounting on the din rail.:

Weight <80gr.:

Contact 5A 250V AC Resistive Load:

Operating Altitude <2000m:

Cable Diameter 2,5mm²:

    Display : It is shown here when setting the time and counting down the set time. If 
the operating time is set in minutes, the rightmost dot on the displays will flash 
while the device is counting the time. The ON display is reserved for operating time 
and the OFF display is reserved for waiting time.   

    “ON” Knobe : It is used for the Working Time interval. Interval 9.9 sec., 99 sec., 9.9 
min. and can be set to 99 minutes.

    OFF Knobe : It is used for the Waiting Time interval. Interval 9.9 sec., 99 sec., 9.9 
min. and can be set to 99 minutes.

    “t on” Knobe : It is used to set the Working Time. The working time can be set in 
seconds or minutes according to the selected time interval. While setting the “t on” 
time, the adjusted value is shown on the “ON” display (on the upper screen). 

    “t off” Knobe : It is used to set the Waiting Time. The waiting time can be set in 
seconds or minutes according to the selected time interval. While setting the “t off” 
time, the adjusted value is shown on the “OFF” display (on the lower  screen).  

    OUT Led: This led lights up when the device energized the relay. (When counting 
the working time)

Usage and Working Principle of the Device

Example Operation Scenario
    Let's set it to be working (on) time: 60 minutes, Waiting (off) time: 30 seconds.

To set the working time as 60 minutes, let's turn the "ON" knobe to the part that writes 
"D" (It will appear as “99.” on the upper display.)and the "t on" knobe until see the 
value 60 on the screen (upper display).

To set the waiting time as 30 seconds, turn the “OFF” knobe to the part that writes “B” 
(It will appear as “99” on the lower display.) and the “t off” button until see the value 30 
on the screen (lower display).

After this setting is made, the device first starts counting the “ON” time, the remaining 
value for the on time is displayed on the “ON” display and the “OUT” led lights up, the 
relay output is at the 3 (NO) contact. When the “ON” time expires, the device starts 
counting the “OFF” time, the remaining value for the off time is displayed on the “OFF” 
display and the “OUT” led turns off, the relay output is in contact number 1 (NC). The 
device continues to operate as described above until its power is cut off.
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Connection Diagram
1- If the time interval is 
changed with the “ON” 
and/or “OFF” knobs 
while the device is 
energized, the device 
must be de-energized 
and re-energized in 
order for the changed 
time interval to be valid.

2- If the time is changed 
with the “t on” and/or “t 
off” knobs while the 
device is counting time, 
the device continues to 
count the new set time.

Note

Stage Values
A : 9.9 seconds
B : 99 seconds
C : 9.9 minutes
D : 99 minutes
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